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เอกสารกําหนดการบํารุงรักษาเชิงปองกันประจําป 2569 
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1 ระบบสุขาภิบาล  - ป๊ัมTranfer น ้ำดำด ( TP.1 - 2 ) 1 เดือน / คร้ัง M M M M M M M M M M M M
 - ป๊ัมเพ่ิมแรงดนัน ้ำ ( BP.1 - 2 ) 1 เดือน / คร้ัง M M M M M M M M M M M M
 - โฟลท์วำลว์ และ สเตรนเนอร์ 3 เดือน / คร้ัง 3-M 3-M 3-M 3-M
 - วำลว์ลดแรงดนัน ้ำ ( ท ำควำมสะอำด ) 3 เดือน / คร้ัง 3-M 3-M 3-M 3-M
 - ทอ่ระบำยน ้ำ 3 เดือน / คร้ัง 3-M 3-M 3-M 3-M
 - ทอ่และวำลว์ต่ำงๆ 3 เดือน / คร้ัง 3-M 3-M 3-M 3-M
 - ทอ่ระบำยน ้ำ 6 เดือน / คร้ัง 6-M 6-M
 - ถงัเก็บน ้ำส ำรองใตดิ้น 6 เดือน / คร้ัง 6-M 6-M
 - ถงัเก็บน ้ำส ำรองดำดฟ้ำ 6 เดือน / คร้ัง 6-M 6-M

 - ตรวจวดัค่ำน ้ำประปำ และเช้ือรีจีโอเนลล่ำ 1 ปี / คร้ัง Y

2 ระบบบ าบัดน า้เสีย  - ป๊ัมสูบกำก ( SP.1 - 2 ) 1 เดือน / คร้ัง M M M M M M M M M M M M
 - ป๊ัมเติมอำกำศ ( SE.1 - 2 ) 1 เดือน / คร้ัง M M M M M M M M M M M M
 - ป๊ัมสูบตะกอนกลบั ( SRP.1 - 2 ) 1 เดือน / คร้ัง M M M M M M M M M M M M
 - วิเครำะห์น ้ำเสีย 1 เดือน / คร้ัง M M M M M M M M M M M M
 - สูบกำก ท ำควำมสะอำดบอ่บ ำบดัน ้ำเสีย 1 ปี / คร้ัง Y

ล าดับ ระบบ อุปกรณ์ ตุลาคม พฤษจิกายน         ธันวาคม REMARK
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