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บทที่ 4 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
 

4.1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE MONUMENT SANAMPAO ในระยะดำเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 พบว่าโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการโดยส่วนใหญ่แล้ว แต่ยังคงมีบาง
มาตรการที่ทางโครงการไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ โดย
สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 4.1-1 

ตารางท่ี 4.1-1  มาตรการที่ทางโครงการ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพและยังไม่ถึงเวลา 
ปฏิบัติ 

ฉบับเดือน 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

X    X    

ม.ค. - มิ.ย. 69 2 - 1 - - - 1 - 
หมายเหตุ :  X = ไม่ได้ปฏิบัติ        = ปฏิบัติไม่ได้ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ        = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

 

 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี ้ จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงได้
นำเสนอแนวทางการปฏิบัติสำหรับมาตรการที่ทางโครงการ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ 
และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ เพ่ือให้ทางโครงการสามารถนำไปปฏิบัติตาม เพ่ือความครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามมาตรการ
ที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงดังตารางที่ 4.1-2 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงดัง
ตารางท่ี 4.1-3 
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ตารางท่ี 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ  

ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบติั 
การดำเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการดำเนินการ 

3.2 สระว่ายน้ำ 
     2) อุบัติเหตุจากการ
จมน้ำ (ต่อ) 

6. ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำให้
ชัดเจน 

การดำเนินการในปัจจุบัน 
- ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไมไ่ด้จัดให้มีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสระว่าย
น้ำ 
แนวทางการดำเนินการ 
- ให้ทางโครงการดำเนินการติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำให้
ชัดเจน 

3.8 การป้องกันอัคคีภัย 1. จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัย โดยมีรายละเอียด
ระบบป้องกันอัคคีภัย 
   1) เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
(Fire Pump) แบบ Horizontal Split Case จำนวน 1 เครื่อง อัตรา
การสูบ 3.78 ลบ.ม/นาที ที่ TDH 140 เมตร ทำงานร่วมกับเครื่องสูบ
น้ำรักษาความดันน้ำในระบบท่อให้คงที่ (Jockey Pump) อัตราการ
สูบ 0.06 ลบ.ม/นาที ที่ TDH 145 เมตร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อสูบน้ำ
ดับเพลิงไปยังส่วนต่าง ๆ ของอาคารกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ อนึ่ง ใน
การออกแบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งไว้ได้คำนวณแรงดันทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แรงดันในเส้นท่ออันเนื่องมาจากความเสียดทาน 
(Friction Loss) ความสูง (Static Head) รวมถึงแรงดนัที่ปลายท่อจะ
มีแรงดันสุทธิ (Total Dynamic Head) โดยมีแรงดันรวมสูงสุดเท่ากับ 
135.49 เมตรน้ำ ดังนั ้นแรงดันเครื ่องสูบน้ำดับเพลิงที่ออกแบบที่
แรงดันสุทธิ (Total Dynamic Head) เท่ากับเท่ากับ 140 เมตรน้ำ จึง 

การดำเนินการในปัจจุบัน 
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัย 
เป็นไปตามที่มาตรการกำหนด ยกเว้น หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร จัดให้มีจำนวน 1 ชุด 
(จำนวน 2 หัว) และไม่มี Roof Manifold ที่บริเวณชั้นหลังคา 
แนวทางการดำเนินการ 
- ให้ทางโครงการดำเนินการจัดใหม้ีการตดิตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยัและเตือนอัคคีภัยให้
ครบถ้วนตามทีร่ะบไุว้ในรายงานฯ 
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ตารางท่ี 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
การดำเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการดำเนินการ 

3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) จะเพียงพอที่จะสูบน้ำดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เครื่องสูบน้ำ
ดับเพลิงที่โครงการเลือกใช้เป็นแบบ Horizontal  Spit Case โดยติดตั้งอยู่
ห้องเครื่องปั๊ม โดยมีระดับพ้ืนถึงเพดานห้องอยู่ท่ี 5.1 เมตร 

2) ระบบท่อยื่น (Stand Pipe) จัดให้มีท่อยื่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 
นิ้ว 1 ท่อ โดยจะรับน้ำดับเพลิงจากถังเก็บน้ำใต้ดินสำรองน้ำดับเพลงิปรมิาณ
รวม 178.5 ลบ.ม. 
   3) ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) เป็นระบบ
ท่อเปียก มีน้ำอยู่ในท่อตลอดเวลา ซึ่งสามารถทำงานได้ทันทีเมื่อเกิดเพลิง
ไหม้ โดยสามารถเปิดออกทันทีที่มีความร้อนสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิทำงาน ฉีด
น้ำบริเวณที่เกิดเหตุครอบคลุมพื้นที่ 16 ตารางเมตร/จุด โดยติดตั้งไว้ทุกช้ัน
ของอาคาร ได้แก่ บริเวณที่จอดรถ โถงพักคอย ห้องเครื่องสูบน้ำ สำนักงาน
นิติบุคคลอาคารชุด ห้องพักมูลฝอยรวม พื้นที่สันทนาการ ห้องน้ำชาย-หญิง 
ห้องพักอาศัยทุกห้องห้องพักมูลฝอยประจำช้ัน ห้องออกกำลังกาย โถงบันได 
โถงลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง และโถงทางเดินท่ัวท้ังอาคาร 
   4) หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire department Connector: 
FDC) โครงการจะติดตั้งหัวรับน้ำดบัเพลงิภายนอกอาคาร ขนาด 2.5 x 2.5 x 
6 นิ้ว พร้อม Check Valve จำนวน 2 ชุด ติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าอาคาร 
ซึ่งตำแหน่งที่ติดตั้งดังกล่าวมีความสะดวกในการรับน้ำจากรถดับเพลิงจาก
สถานีดับเพลิงดุสิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
การดำเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการดำเนินการ 

3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) - หัวรับน้ำดับเพลิงสำหรับเติมน้ำเข้าถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 1 ชุด ทำ
หน้าที่ส่งน้ำดับเพลิงไปยังถังเก็บน้ำ เพื่อเข้าสู่ระบบจ่ายน้ำดับเพลิงภายใน
อาคารต่อไป 

- หัวรับน้ำดับเพลิงสำหรับเติมน้ำเข้าระบบท่อยื่น จำนวน 1 ชุดจะทำ
หน้าท่ีส่งน้ำดับเพลิงไปยังท่อยื่นโดยตรง และจ่ายไปยังท่อดับเพลิงที่ต่อกับตู้
เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (THC) ภายในอาคาร 
   5) ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet: FHC) 
โครงการจะติดตั ้งตู ้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose 
Cabinet: FHC ไว้ภายในโถงลิฟต์ดับเพลิงตั้งแต่ชั้นที่ 1 -ชั้นที่ 24 จำนวน 1 
ผ ู ้ / ช ั ้ นนอกจากน ี ้  โ ค ร งการจะจ ั ด ให ้ ม ี ก า รต ิ ดต ั ้ ง ถ ั งด ั บ เพลิ ง
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แบบมือถือขนาด 10 ปอนด์เพิ่มเติมไว้บริเวณ
ภายในห้อง RMU (ช้ันท่ี 1) ห้องไฟฟ้า (ช้ันท่ี 8) ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ช้ัน
ที่ 8) ห้องเครื่องอัดอากาศ (ช้ันห้องเครื่องลิฟต์) และห้องเครื่องปั๊ม (ช้ันห้อง
เครื่องลิฟต์) ของอาคาร 
   6) ลิฟต์ดับเพลิง โครงกรจะจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิง จำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่กลาง
อาคาร ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2535) แก้ไขเพิ่มเติม
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
7) Roof Manifold โครงการจะติดตั้ง Roof Manifold ขนาด 21 x 212 x 
6 นิ้ว บริเวณชั้นหลังคาจำนวน 1 ชุด 
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ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด    หน้า 4-5 

ตารางท่ี 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
การดำเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการดำเนินการ 

4.4 สุขภาพ 
     1) ด้านสุขภาพ 
      - อุบัติเหตุ 

อุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน้ำ 
6. ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำให้ชัดเจน 

การดำเนินการในปัจจุบัน 
- ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้จัดให้มีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสระ
ว่ายน้ำ 
แนวทางการดำเนินการ 
- ให้ทางโครงการดำเนินการจัดให้มีการติดตั้งป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำใน
บริเวณสระว่ายน้ำให้ชัดเจน ตามมาตรการกำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก้ไขผลกระทบสิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการ THE MONUMENT SANAMPAO (ระยะดำเนินการ)  

ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด    หน้า 4-6 

ตารางท่ี 4.1-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ  

ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบติั 
การดำเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการดำเนินการ 

4. สระว่ายน้ำ 
4.3 คุณภาพน้ำสระว่าย

น้ำ 

สถานีตรวจวัด 
-  ส ระว ่ า ยน ้ ำ  บร ิ เ วณส ่ วนล ึ กและส ่ วนต ื ้ น  บร ิ เ วณละ  1  จุ ด 
พารามิเตอร์ 
- Coliform Bacteria 
- จุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa  
ความถี ่
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

การดำเนินการในปัจจุบัน 
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสทิธิภาพ : โครงการจัดให้มีการเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำ จำนวน 2 
จุด คือ บริเวณส่วนลึก และส่วนตื้น ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อส่งวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
สระว่ายน้ำ โดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน  
แนวทางการดำเนินการ 
- ให้ทางโครงการดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณส่วนลึก 
และส่วนตื้น ความถี ่สัปดาห์ละ 1 ครั ้ง เพื ่อส่งวิเคราะห์คุณภาพน้ำ สระว่ายน้ำตาม
มาตรการกำหนด 

 
 


