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บทที่ 4 
การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของ โครงการ วีว่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท 
สร้างเพิ่มพูน จำกัด โดยทำการตรวจวัด คุณภาพน้ำทิ้ง โดยทำการเปรียบเทียบผลการตรวจวัด ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 
2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 สรุปได้ดังนี้  
 
 4.1 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 

           จากการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิง ของโครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ การตรวจวัดคุณภาพ
น้ำทิ้ง (Wastewater Quality) บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 7 สถานี ได้แก่ 1) น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1            
2)น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 2 3) น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 3 4) จุดระบายน้ำเสียจากระบบ
บำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 5) จุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 6) จุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 3              
และ 7) บ่อพักน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ pH, Biochemical Oxygen Demand, 
Total Suspended Solids, Total Dissolved Solids, Oil & Grease, Total Kjeldahl Nitrogen, Sulfide Settleable 
Solids และFecal Coliform Bacteria ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยทำการเก็บตัวอย่าง ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - 
มิถุนายน พ.ศ.2569 พบว่า มีค่าแนวโน้มที่คงที่ แสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4-1 และตารางที่ 4-7 
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ตารางที่ 4-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                           
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบดัน้ำเสีย ชุดที่ 1 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23 rd Edition 2017  
  (1) น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เนื่องจากกฎหมายไม่ได้มีระบุไว้ 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1(1) 

วันที่เก็บตัวอย่าง 
08/01/2567 05/02/2567 11/03/2567 23/04/2567 14/05/2567 11/06/2567 

pH at 25 ๐C - 7.8 7.6 7.9 7.2 7.3 7.1 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 5.4 5.8 5.0 69.0 72.4 13.5 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 31 36 <10 
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(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 4-1(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                           
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 2 4th Edition 2023 
  (1) น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เนื่องจากกฎหมายไม่ได้มีระบุไว้ 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1(1) 

วันที่เก็บตัวอยา่ง 
12/07/2567 13/08/2567 13/09/2567 15/10/2567 12/11/2567 11/12/2567 

pH at 25 ๐C - 7.0 7.6 7.4 7.1 7.6 7.7 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 4.7 9.5 3.3 4.2 13.5 12.3 

Total Suspended Solids mg/L <10 10 <10 <10 <10 <10 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-1(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                           
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที ่1 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 
  (1) น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เนื่องจากกฎหมายไม่ได้มีระบุไว้ 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1(1) 

วันที่เก็บตัวอย่าง 
22/01/2568 05/02/2568 05/03/2568 04/04/2568 06/05/2568 05/06/2568 

pH at 25 ๐C - 7.3 7.8 8.0 7.5 8.0 7.4 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 10.5 40.0 9.2 3.3 14.1 35.7 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 <10 
10 

16 
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(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 4-1(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                           
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 2 4th Edition 2023 
  (1) น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เนื่องจากกฎหมายไม่ได้มีระบุไว้ 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1(1) 

วันที่เก็บตัวอยา่ง 
04/07/2568 06/08/2568 09/09/2568 06/10/2568 15/11/2568 04/12/2568 

pH at 25 ๐C - 8.1 6.9 8.0 7.6 7.9 7.6 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 8.7 23.1 6.8 2.6 <2.0 10.1 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-1(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                           
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 2 4th Edition 2023 
  (1) น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เนื่องจากกฎหมายไม่ได้มีระบุไว้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1(1) 

วันที่เก็บตัวอยา่ง 
28/01/2569 06/02/2569 06/03/2569 18/04/2569 08/05/2569 05/06/2569 

pH at 25 ๐C - 7.7 8.0 7.9 8.0 8.2 8.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 3.3 2.2 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                           
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณน้ำเสยีกอ่นเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 2 

      
หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017  
  (1) น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เนื่องจากกฎหมายไม่ได้มีระบุไว้ 
    

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 2(1) 

วันที่เก็บตัวอย่าง 
08/01/2567 05/02/2567 11/03/2567 23/04/2567 14/05/2567 11/06/2567 

pH at 25 ๐C - 8.1 8.2 8.3 7.6 7.8 7.6 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 32.6 32.6 35.9 31.5 35.2 40.9 

Total Suspended Solids mg/L 30 24 29 23 26 14 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                           
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที ่2 

      
หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,  WEF 24th Edition 2023 
  (1) น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เนื่องจากกฎหมายไม่ได้มีระบุไว้ 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที ่2(1) 

วันที่เก็บตัวอย่าง 
12/07/2567 13/08/2567 13/09/2567 15/10/2567 12/11/2567 11/12/2567 

pH at 25 ๐C - 7.5 7.4 7.7 7.5 7.5 7.5 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 24.1 39.0 28.3 29.6 31.3 25.6 

Total Suspended Solids mg/L 10 146 14 38 48 22 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                           
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 2 

      
หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 
  (1) น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เนื่องจากกฎหมายไม่ได้มีระบุไว้ 
    
 
    
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 2(1) 

วันทีเ่กบ็ตัวอย่าง 
22/01/2568 05/02/2568 05/03/2568 04/04/2568 06/05/2568 05/06/2568 

pH at 25 ๐C - 7.7 7.8 7.8 7.5 8.3 7.5 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 38.2 42.2 33.1 12.5 27.1 38.3 

Total Suspended Solids mg/L 37 16 21 12 17 15 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
 

S.P.J.SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                 4-10                                                                                                                                                                                      

ตารางที่ 4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                           
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 2 

      
หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 
  (1) น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เนื่องจากกฎหมายไม่ได้มีระบุไว้ 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 2(1) 

วันที่เก็บตัวอย่าง 
04/07/2568 06/08/2568 09/09/2568 06/10/2568 15/11/2568 04/12/2568 

pH at 25 ๐C - 7.8 6.8 8.0 8.0 7.8 7.6 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 33.3 25.8 7.5 2.4 <2.0 <2.0 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                           
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 2 

      
หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 2 4th Edition 2023 
  (1) น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เนื่องจากกฎหมายไม่ได้มีระบุไว้ 
    
 
    
 
    
 
    

 

 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 2(1) 

วันที่เก็บตัวอย่าง 
28/01/2569 06/02/2569 06/03/2569 18/04/2569 08/05/2569 05/06/2569 

pH at 25 ๐C - 7.7 7.9 7.8 7.8 7.9 7.8 

Biochemical Oxygen Demand mg/L <2.0 6.1 <2.0 2.3 <2.0 2.7 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                           
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มถิุนายน พ.ศ.2569 บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 3 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017  
  (1) น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เนื่องจากกฎหมายไม่ได้มีระบุไว้ 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 3(1) 

วันที่เก็บตัวอย่าง 
08/01/2567 05/02/2567 11/03/2567 23/04/2567 14/05/2567 11/06/2567 

pH at 25 ๐C - 7.7 7.8 7.9 6.9 78.0 7.4 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 18.2 19.2 18.7 14.7 13.6 21.6 

Total Suspended Solids mg/L 14 22 12 <10 <10 10 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-3(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขมุวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                           
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 3 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 2 4th Edition 2023 
  (1) น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เนื่องจากกฎหมายไม่ได้มีระบุไว้ 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 3(1) 

วันที่เก็บตัวอย่าง 
12/07/2567 13/08/2567 13/09/2567 15/10/2567 12/11/2567 11/12/2567 

pH at 25 ๐C - 7.5 7.6 7.5 7.5 7.5 8.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 4.6 4.3 13.1 3.6 17.8 3.7 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 16 <10 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-3(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                           
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถนุายน พ.ศ.2569 บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 3 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 
  (1) น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เนื่องจากกฎหมายไม่ได้มีระบุไว้ 
 
 
    
 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 3(1) 

วันที่เก็บตัวอย่าง 
22/01/2568 05/02/2568 05/03/2568 04/04/2568 06/05/2568 05/06/2568 

pH at 25 ๐C - 7.7 7.8 8.0 7.6 7.8 7.6 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 15.0 38.2 9.4 7.1 9.2 41.5 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 <10 15 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-3(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ ววี่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                           
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 3 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 2 4th Edition 2023 
  (1) น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เนื่องจากกฎหมายไม่ได้มีระบุไว้ 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณน้ำเสยีกอ่นเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 3(1) 

วันที่เก็บตัวอย่าง 
04/07/2568 06/08/2568 09/09/2568 06/10/2568 15/11/2568 04/12/2568 

pH at 25 ๐C - 8.0 6.8 7.6 6.8 7.2 7.7 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 7.8 26.1 2.9 6.1 2.5 <2.0 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-3(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ ววี่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                           
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 3 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 
  (1) น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เนื่องจากกฎหมายไม่ได้มีระบุไว้ 
 
 

 
 
 
 

 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณน้ำเสยีกอ่นเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 3(1) 

วันที่เก็บตัวอย่าง 
28/01/2569 06/02/2569 06/03/2569 18/04/2569 08/05/2569 05/06/2569 

pH at 25 ๐C - 7.5 7.7 7.5 7.6 7.7 7.6 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 6.6 6.5 28.7 15.5 3.5 24.1 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ ววี่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด  
 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณจุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดท่ี 1 

หมายเหตุ :  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23 rd Edition 2017 
   (1)    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง  
   วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการประเภท ข 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณจุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

08/01/2567 05/02/2567 11/03/2567 23/04/2567 14/05/2567 11/06/2567 

pH at 25  0C - 7.3 7.5 7.6 7.5 7.6 7.0 5.0-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 9.6 9.8 10.1 11.8 11.4 6.2 < 30 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 < 40 

Total Dissolved Solids mg/L 284 288 272 318 306 182 < 500 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 2.4 3.6 1.2 1.3 1.8 5.4 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 < 0.5 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. 180 180 160 36 36 <3 - 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด  
 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณจุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดท่ี 1 

หมายเหตุ :  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 
  (1)    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง  
  วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ข 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณจุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

12/07/2567 13/08/2567 13/09/2567 15/10/2567 12/11/2567 11/12/2567 

pH at 25  0C - 7.0 7.6 7.5 7.4 7.5 7.2 5.5-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 2.9 8.8 3.5 3.4 12.4 8.9 < 30 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 < 40 

Total Dissolved Solids mg/L 240 316 218 260 244 282 < 1,000 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 1.8 5.2 2.0 2.2 10.8 8.7 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. <3 <3 <3 430 230 <3 - 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด  
 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณจุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดท่ี 1 

หมายเหตุ :  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 
  (1)    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง  
  วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ข 
 
 
 

 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณจุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

22/01/2568 05/02/2568 05/03/2568 04/04/2568 06/05/2568 05/06/2568 

pH at 25  0C - 7.5 7.6 7.8 7.3 8.0 7.5 5.5-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 15.0 15.2 9.7 4.0 8.2 17.0 < 30 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 <10 31 < 40 

Total Dissolved Solids mg/L 246 297 290 252 270 376 < 1,000 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 4.7 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 7.4 10.7 9.2 10.3 12.2 96.7 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <0.1 <0.1 0.7 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.1 <0.1 1 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. <3 <3 <3 230 <3 360 - 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด  
 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณจุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดท่ี 1 

หมายเหตุ :  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 
  (1)    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง  
  วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ข 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณจุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

04/07/2568 06/08/2568 09/09/2568 06/10/2568 15/11/2568 04/12/2568 

pH at 25  0C - 7.9 6.7 7.6 7.6 7.6 7.7 5.5-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 6.8 16.3 2.4 2.3 <2.0 5.2 < 30 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 < 40 

Total Dissolved Solids mg/L 270 252 242 198 222 182 < 1,000 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 8.2 6.8 6.5 5.1 0.7 3.7 < 35 

Sulfide mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. <3 <3 <3 <3 <3 <3 - 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด  
 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณจุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดท่ี 1 

หมายเหตุ :  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 
  (1)    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง  
  วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ข 
 
 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณจุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

28/01/2569 06/02/2569 06/03/2569 18/04/2569 08/05/2569 05/06/2569 

pH at 25  0C - 7.6 7.9 7.8 7.9 7.5 7.8 5.5-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 7.0 6.1 <2.0 7.7 <2.0 2.4 < 30 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 < 40 

Total Dissolved Solids mg/L 318 302 294 332 286 430 < 1,000 

Oil & Grease mg/L <1.0 5.2 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 4.6 2.5 <0.2 5.2 2.1 <0.2 < 35 

Sulfide mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. <3 <3 <3 <3 <3 <1.8 - 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-5  เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิม่พูน จำกัด  
   ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณจุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 

หมายเหตุ :  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23 rd Edition 2017 
   (1)    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่  7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง  
   วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการประเภท ข 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณจุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

08/01/2567 05/02/2567 11/03/2567 23/04/2567 14/05/2567 11/06/2567 

pH at 25  0C - 8.1 8.2 8.3 7.6 7.7 7.3 5.0-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 27.6 29.2 28.3 29.0 28.4 26.4 < 30 

Total Suspended Solids mg/L 25 28 23 19 20 13 < 40 

Total Dissolved Solids mg/L 492 488 488 416 402 484 < 500 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 34.2 33.8 34.2 34.2 30.6 29.2 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.0 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 < 0.5 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. 520 580 540 930 880 <3 - 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-5(ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขมุวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกดั  
   ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณจุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 

หมายเหตุ :  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 
  (1)    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง  
  วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ข 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณจุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

12/07/2567 13/08/2567 13/09/2567 15/10/2567 12/11/2567 11/12/2567 

pH at 25  0C - 7.5 7.3 7.7 7.6 7.6 7.4 5.5-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 15.3 24.1 27.7 20.8 21.3 28.4 < 30 

Total Suspended Solids mg/L 25 28 24 36 28 38 < 40 

Total Dissolved Solids mg/L 296 220 272 330 298 334 < 1,000 

Oil & Grease mg/L 3.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.9 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 19.4 30.8 25.8 24.6 23.4 23.8 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.0 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1 0.5 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. 430 230 4,300 750 <3 430 - 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-5(ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขมุวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกดั  
   ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณจุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 

หมายเหตุ :  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 
  (1)    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอ าคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง  
  วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ข 
 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณจุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

22/01/2568 05/02/2568 05/03/2568 04/04/2568 06/05/2568 05/06/2568 

pH at 25  0C - 7.7 7.5 7.6 7.6 7.6 7.5 5.5-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 24.4 29.5 14.8 10.6 17.6 16.4 < 30 

Total Suspended Solids mg/L 26 31 25 10 18 27 < 40 

Total Dissolved Solids mg/L 358 388 380 358 342 354 < 1,000 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 24.2 24.8 28.4 16.8 15.3 29.2 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <0.1 0.9 <0.1 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.5 2 1 <0.1 <0.1 <0.1 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. 230 150 4,600 230 <3 1,500 - 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-5(ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขมุวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกดั  
   ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณจุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 

หมายเหตุ :  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 
  (1)    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง  
  วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ข 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณจุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

04/07/2568 06/08/2568 09/09/2568 06/10/2568 15/11/2568 04/12/2568 

pH at 25  0C - 7.6 6.7 7.7 7.6 7.7 7.6 5.5-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 20.8 12.6 2.9 2.0 2.9 6.6 < 30 

Total Suspended Solids mg/L 15 <10 <10 <10 <10 <10 < 40 

Total Dissolved Solids mg/L 336 258 126 178 166 182 < 1,000 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 16.4 12.2 10.3 9.0 2.2 5.1 < 35 

Sulfide mg/L 0.4 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. 920 <3 <3 <3 <3 <3 - 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-5(ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขมุวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกดั  
   ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณจุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 

หมายเหตุ :  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 
  (1)    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง  
  วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ข 
 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณจุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

28/01/2569 06/02/2569 06/03/2569 18/04/2569 08/05/2569 05/06/2569 

pH at 25  0C - 7.7 7.6 7.8 7.8 7.6 7.7 5.5-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L <2.0 6.2 <2.0 <2.0 5.0 6.4 < 30 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 < 40 

Total Dissolved Solids mg/L 202 234 258 226 246 316 < 1,000 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L <0.2 2.7 <0.2 <0.2 2.6 0.7 < 35 

Sulfide mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. <3 <3 <3 <3 <3 <1.8 - 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-6  เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิม่พูน จำกัด  
   ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณจุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 3 

หมายเหตุ :  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23 rd Edition 2017 
   (1)    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง  
   วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการประเภท ข 
 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณจุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 3 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

08/01/2567 05/02/2567 11/03/2567 23/04/2567 14/05/2567 11/06/2567 

pH at 25  0C - 8.2 8.2 8.4 7.3 7.5 7.2 5.0-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 5.8 6.0 5.3 11.8 12.4 11.6 < 30 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 < 40 

Total Dissolved Solids mg/L 232 242 220 344 364 114 < 500 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.2 2.8 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 < 0.5 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. 120 120 110 430 430 <3 - 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-6(ต่อ) เปรียบเทยีบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิม่พูน จำกัด  
    ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณจุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 3 

หมายเหตุ :  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 
  (1)    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจา กอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง  
  วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ข 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณจุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 3 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

12/07/2567 13/08/2567 13/09/2567 15/10/2567 12/11/2567 11/12/2567 

pH at 25  0C - 7.5 7.6 7.4 7.6 7.8 7.7 5.5-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L <2.0 <2.0 3.6 2.8 9.1 10.7 < 30 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 < 40 

Total Dissolved Solids mg/L 140 102 146 66 <50 (32) 170 < 1,000 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L <1.0 <1.0 2.2 1.6 2.8 4.6 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. <3 <3 92 230 <3 <3 - 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-6(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิม่พูน จำกัด  
    ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณจุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 3 

หมายเหตุ :  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 
  (1)    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง  
  วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ข 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณจุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 3 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

22/01/2568 05/02/2568 05/03/2568 04/04/2568 06/05/2568 05/06/2568 

pH at 25  0C - 7.9 8.0 8.4 7.9 8.2 7.5 5.5-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 7.4 15.1 6.0 <2.0 3.2 16.7 < 30 

Total Suspended Solids mg/L <10 12 <10 <10 <10 12 < 40 

Total Dissolved Solids mg/L 38 <50 46 64 56 302 < 1,000 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 3.5 5.8 5.6 7.8 11.2 13.4 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <0.1 <0.1 1.0 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.1 <0.1 <0.1 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. <3 <3 230 <3 <3 300 - 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-6(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิม่พูน จำกัด  
    ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณจุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 3 

หมายเหตุ :  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 
  (1)    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง   
  วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ข 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณจุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 3 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

04/07/2568 06/08/2568 09/09/2568 06/10/2568 15/11/2568 04/12/2568 

pH at 25  0C - 8.3 6.7 7.8 7.0 7.2 7.6 5.5-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 6.6 26.7 <2.0 3.2 <2.0 <2.0 < 30 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 < 40 

Total Dissolved Solids mg/L <50 272 52 <50 66 180 < 1,000 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 4.6 5.3 5.2 4.7 1.0 <2.0 < 35 

Sulfide mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. 360 <3 <3 <3 <3 <3 - 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-6(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิม่พูน จำกัด  
    ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณจุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 3 

หมายเหตุ :  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 
  (1)    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิ ถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง  
  วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ข 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณจุดระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 3 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

28/01/2569 06/02/2569 06/03/2569 18/04/2569 08/05/2569 05/06/2569 

pH at 25  0C - 7.5 7.5 7.5 7.8 7.8 7.6 5.5-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L <2.0 3.0 <2.0 2.1 <2.0 <2.0 < 30 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 < 40 

Total Dissolved Solids mg/L 68 72 74 72 72 80 < 1,000 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L <0.2 1.1 <0.2 1.9 2.1 1.0 < 35 

Sulfide mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. <3 <3 <3 <3 <3 <1.8 - 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-7  เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิม่พูน จำกัด  
   ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

หมายเหตุ :  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23 rd Edition 2017 
   (1)    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง  
   วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการประเภท ข 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณบ่อพักน้ำท้ิงก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

08/01/2567 05/02/2567 11/03/2567 23/04/2567 14/05/2567 11/06/2567 

pH at 25  0C - 8.2 8.1 8.5 7.7 7.6 7.7 5.0-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 7.8 6.8 7.2 12.5 11.8 6.6 < 30 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 < 40 

Total Dissolved Solids mg/L 410 352 396 385 392 254 < 500 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 15.2 15.2 16.7 16.8 17.4 15.2 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 < 0.5 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. 150 140 120 <3 36 <3 - 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-7(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิม่พูน จำกัด  
    ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

หมายเหตุ :  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 
  (1)    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง  
  วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ข 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณบ่อพักน้ำท้ิงก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตวัอย่าง 

12/07/2567 13/08/2567 13/09/2567 15/10/2567 12/11/2567 11/12/2567 

pH at 25  0C - 7.4 7.6 7.6 7.8 7.7 7.4 5.5-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 7.4 14.9 7.8 5.2 7.8 6.4 < 30 

Total Suspended Solids mg/L <10 12 <10 <10 13 <10 < 40 

Total Dissolved Solids mg/L 223 266 228 275 246 273 < 1,000 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 5.8 18.8 6.2 4.8 5.7 6.8 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. <3 92 92 230 230 <3 - 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-7(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิม่พูน จำกัด  
    ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

หมายเหตุ :  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 
  (1)    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง  
  วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ข 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณบ่อพักน้ำท้ิงก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

22/01/2568 05/02/2568 05/03/2568 04/04/2568 06/05/2568 05/06/2568 

pH at 25  0C - 7.4 7.8 7.8 7.6 7.8 7.8 5.5-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 16.8 18.5 12.9 2.3 8.8 16.1 < 30 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 <10 11 < 40 

Total Dissolved Solids mg/L 260 282 264 240 188 274 < 1,000 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 5.6 5.2 5.4 6.2 10.1 12.6 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <0.1 <0.1 <0.1 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.1 <0.1 <0.1 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. <3 <3 <3 36 <3 360 - 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-7(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิม่พูน จำกัด  
    ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

หมายเหตุ :  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 
  (1)    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง  
  วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ข 
 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณบ่อพักน้ำท้ิงก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

04/07/2568 06/08/2568 09/09/2568 06/10/2568 15/11/2568 04/12/2568 

pH at 25  0C - 7.8 7.3 7.5 7.5 7.6 7.7 5.5-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 10.1 <2.0 17.4 2.1 2.5 7.8 < 30 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 < 40 

Total Dissolved Solids mg/L 248 178 188 124 189 318 < 1,000 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 8.6 7.6 5.8 1.4 2.4 3.6 < 35 

Sulfide mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. 360 <3 <3 <3 <3 <3 - 



โครงการ วีวา่ การ์เด้น สุขุมวิท                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด                                                 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 
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ตารางที่ 4-7(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ วีว่า การ์เด้น สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) บริษัท สร้างเพิม่พูน จำกัด  
    ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

หมายเหตุ :  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 
  (1)    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง  
  วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ข 
 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 
บริเวณบ่อพักน้ำท้ิงก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

28/01/2569 06/02/2569 06/03/2569 18/04/2569 08/05/2569 05/06/2569 

pH at 25  0C - 7.6 7.6 7.4 7.4 7.4 7.7 5.5-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 8.7 7.7 3.2 8.2 2.7 4.0 < 30 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 < 40 

Total Dissolved Solids mg/L 266 382 310 334 140 990 < 1,000 

Oil & Grease mg/L <1.0 3.7 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 4.7 6.0 4.4 4.9 3.1 <0.2 < 35 

Sulfide mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. 920 <3 <3 <3 <3 <1.8 - 


