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1 1 B1 ลานจอด

2 2 B1 ลานจอด

3 3 B1 ST1

4 4 B1 ST2

5 5 B1 ST9

6 1 1 ลานจอด

7 3 1 ลอ็บบี้

8 1 ลฟิต์

9 1 ACCESS CONTROL

10 1 2 หอ้งพกั

11 2 2 หอ้งพกั

12 3 2 หอ้งพกั

13 4 2 สว่นกลาง

14 1 3 หอ้งพกั

15 2 3 หอ้งพกั

16 3 3 หอ้งพกั

17 4 3 สว่นกลาง

18 1 4 หอ้งพกั

19 2 4 หอ้งพกั

20 3 4 หอ้งพกั

21 4 4 สว่นกลาง

22 1 5 หอ้งพกั

23 2 5 หอ้งพกั

24 3 5 หอ้งพกั

25 4 5 สว่นกลาง

26 1 6 หอ้งพกั

27 2 6 หอ้งพกั

28 3 6 หอ้งพกั

29 4 6 สว่นกลาง

30 1 7 หอ้งพกั

31 2 7 หอ้งพกั

32 3 7 หอ้งพกั

33 4 7 สว่นกลาง

34 1 8 หอ้งพกั

35 2 8 หอ้งพกั

36 3 8 หอ้งพกั

37 4 8 สว่นกลาง

38 1 9 สว่นกลาง

√√ √ √ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √

Checked by / ตรวจสอบโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Checked by / ตรวจสอบโดย

Chief Engineer/Senior Tech. BM / VMTechnician

Time/เวลา Time/เวลา

(       คุณธงชยั  ศรสีะระ     ) (       คุณธงชยั ศรสีะระ    )

Time/เวลา

Date/วนัที่ 31/1/2567 Date/วนัที่ Date/วนัที่ 31/1/2567

(     คุณจุฑามาศ  อนิต๊ะแปง   )

31/1/2567

√

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √

หมายเหตุ : 
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√
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√ √

√ √ √ √

√

Please Mark     √ =ปกต ิ(Normal) , X = ไม่ปกต ิ(Abnormal)  , N/A = ไม่มขีอ้มูล (Not Available)  ( ชอ่งหมายเหต ุใหร้ะบตุ าแหน่ง EOL )

กรณีทีเ่ขา้ตรวจเชค็ไม่ได้ ใหล้งสาเหตุทีช่อ่งหมายเหตุ   ยงัไม่ท าการตรวจเชค็อุปกรณ์

√ √

√

√ √ √ √ √ √

√√ √

√

√

√ √ √ √

√ √√ √ √

√

√

√ √

√

√ √ √

√ √ √ √ √

√ √√ √ √ √

√ √ √√

√

√

√ √ √

√ √

√ √

√ √ √

√

√ √ √

√ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √ √ √ √ √

√

√

√√ √ √ √ √

√ √ √ √

√ √

√ √ √√ √ √

√ √

√ √

√√ √ √ √ √√ √

√ √ √√ √ √√ √√ √

√ √

√

√

√ √ √ √ √

√ √

√

√√ √ √√ √ √ √

√

√ √ √ √ √ √

√

√ √ √ √

√

Jack Phone Horn(ล าโพง) Module Annunciator

ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ

√ √

√ √ √ √ √√ √
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√ √
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√ √
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√

√

Heat Detector Lamp 

√ √

√√

√
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√

Smoke Detector

ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ

√

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบแจง้เตือนอคัคีภยั (Fire Alarm System)

โครงการ มาเอสโตร 14

ประจ าเดือน  มกราคม 2567

ล า
ดบั

Zo
n

e

ชัน้ สถานท่ี/Location

ปกติ/ไม่ปกติ

Bell หมายเหตุ

อปุกรณ์สญัญาณแจง้เตือนอคัคีภยั

Manual Station Key Alarm

ปกติ/ไม่ปกติ

√
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1 1 B1 ลานจอด

2 2 B1 ลานจอด

3 3 B1 ST1

4 4 B1 ST2

5 5 B1 ST9

6 1 1 ลานจอด

7 3 1 ลอ็บบี้

8 1 ลฟิต์

9 1 ACCESS CONTROL

10 1 2 หอ้งพกั

11 2 2 หอ้งพกั

12 3 2 หอ้งพกั

13 4 2 สว่นกลาง

14 1 3 หอ้งพกั

15 2 3 หอ้งพกั

16 3 3 หอ้งพกั

17 4 3 สว่นกลาง

18 1 4 หอ้งพกั

19 2 4 หอ้งพกั

20 3 4 หอ้งพกั

21 4 4 สว่นกลาง

22 1 5 หอ้งพกั

23 2 5 หอ้งพกั

24 3 5 หอ้งพกั

25 4 5 สว่นกลาง

26 1 6 หอ้งพกั

27 2 6 หอ้งพกั

28 3 6 หอ้งพกั

29 4 6 สว่นกลาง

30 1 7 หอ้งพกั

31 2 7 หอ้งพกั

32 3 7 หอ้งพกั

33 4 7 สว่นกลาง

34 1 8 หอ้งพกั

35 2 8 หอ้งพกั

36 3 8 หอ้งพกั

37 4 8 สว่นกลาง

38 1 9 สว่นกลาง
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√
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√ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √

Checked by / ตรวจสอบโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Checked by / ตรวจสอบโดย

Chief Engineer/Senior Tech. BM / VMTechnician

Time/เวลา Time/เวลา

(       คุณธงชยั  ศรสีะระ     ) (       คุณธงชยั ศรสีะระ    )

Time/เวลา

Date/วนัที่ 28/2/2567 Date/วนัที่ Date/วนัที่ 28/2/2567

(     คุณจุฑามาศ  อนิต๊ะแปง   )

28/2/2567

√

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √

หมายเหตุ : 
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√
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√ √ √ √

√

Please Mark     √ =ปกต ิ(Normal) , X = ไม่ปกต ิ(Abnormal)  , N/A = ไม่มขีอ้มูล (Not Available)  ( ชอ่งหมายเหต ุใหร้ะบตุ าแหน่ง EOL )

กรณีทีเ่ขา้ตรวจเชค็ไม่ได้ ใหล้งสาเหตุทีช่อ่งหมายเหตุ   ยงัไม่ท าการตรวจเชค็อุปกรณ์
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√

√√ √ √√ √ √ √

√

√ √ √ √ √ √

√

√ √ √ √

√

Jack Phone Horn(ล าโพง) Module Annunciator

ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ

√ √

√ √ √ √ √√ √

√ √ √
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√√
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√ √ √ √

√ √

√ √

√

√

Heat Detector Lamp 

√ √

√√

√
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√

Smoke Detector

ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ

√

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบแจง้เตือนอคัคีภยั (Fire Alarm System)

โครงการ มาเอสโตร 14

ประจ าเดือน  กมุภาพนัธ์ 2567

ล า
ดบั

Zo
n

e

ชัน้ สถานท่ี/Location

ปกติ/ไม่ปกติ

Bell หมายเหตุ

อปุกรณ์สญัญาณแจง้เตือนอคัคีภยั

Manual Station Key Alarm

ปกติ/ไม่ปกติ

√
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√ √ √ √ √
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1 1 B1 ลานจอด

2 2 B1 ลานจอด

3 3 B1 ST1

4 4 B1 ST2

5 5 B1 ST9

6 1 1 ลานจอด

7 3 1 ลอ็บบี้

8 1 ลฟิต์

9 1 ACCESS CONTROL

10 1 2 หอ้งพกั

11 2 2 หอ้งพกั

12 3 2 หอ้งพกั

13 4 2 สว่นกลาง

14 1 3 หอ้งพกั

15 2 3 หอ้งพกั

16 3 3 หอ้งพกั

17 4 3 สว่นกลาง

18 1 4 หอ้งพกั

19 2 4 หอ้งพกั

20 3 4 หอ้งพกั

21 4 4 สว่นกลาง

22 1 5 หอ้งพกั

23 2 5 หอ้งพกั

24 3 5 หอ้งพกั

25 4 5 สว่นกลาง

26 1 6 หอ้งพกั

27 2 6 หอ้งพกั

28 3 6 หอ้งพกั

29 4 6 สว่นกลาง

30 1 7 หอ้งพกั

31 2 7 หอ้งพกั

32 3 7 หอ้งพกั

33 4 7 สว่นกลาง

34 1 8 หอ้งพกั

35 2 8 หอ้งพกั

36 3 8 หอ้งพกั

37 4 8 สว่นกลาง

38 1 9 สว่นกลาง
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√
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√ √ √ √ √ √ √ √ √

Checked by / ตรวจสอบโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Checked by / ตรวจสอบโดย

Chief Engineer/Senior Tech. BM / VMTechnician

Time/เวลา Time/เวลา

(       คุณธงชยั  ศรสีะระ     ) (       คุณธงชยั ศรสีะระ    )

Time/เวลา

Date/วนัที่ 31/3/2567 Date/วนัที่ Date/วนัที่ 31/3/2567

(     คุณจุฑามาศ  อนิต๊ะแปง   )

31/3/2567

√

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √

หมายเหตุ : 
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√ √ √√ √ √
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√ √ √ √

√

Please Mark     √ =ปกต ิ(Normal) , X = ไม่ปกต ิ(Abnormal)  , N/A = ไม่มขีอ้มูล (Not Available)  ( ชอ่งหมายเหต ุใหร้ะบตุ าแหน่ง EOL )

กรณีทีเ่ขา้ตรวจเชค็ไม่ได้ ใหล้งสาเหตุทีช่อ่งหมายเหตุ   ยงัไม่ท าการตรวจเชค็อุปกรณ์
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√
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√

√ √ √ √

√

Jack Phone Horn(ล าโพง) Module Annunciator

ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ

√ √
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√√
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√

√

Heat Detector Lamp 
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√√

√
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√

Smoke Detector

ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ

√

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบแจง้เตือนอคัคีภยั (Fire Alarm System)

โครงการ มาเอสโตร 14

ประจ าเดือน  มีนาคม 2567

ล า
ดบั

Zo
n

e

ชัน้ สถานท่ี/Location

ปกติ/ไม่ปกติ

Bell หมายเหตุ

อปุกรณ์สญัญาณแจง้เตือนอคัคีภยั

Manual Station Key Alarm

ปกติ/ไม่ปกติ
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1 1 B1 ลานจอด

2 2 B1 ลานจอด

3 3 B1 ST1

4 4 B1 ST2

5 5 B1 ST9

6 1 1 ลานจอด

7 3 1 ลอ็บบี้

8 1 ลฟิต์

9 1 ACCESS CONTROL

10 1 2 หอ้งพกั

11 2 2 หอ้งพกั

12 3 2 หอ้งพกั

13 4 2 สว่นกลาง

14 1 3 หอ้งพกั

15 2 3 หอ้งพกั

16 3 3 หอ้งพกั

17 4 3 สว่นกลาง

18 1 4 หอ้งพกั

19 2 4 หอ้งพกั

20 3 4 หอ้งพกั

21 4 4 สว่นกลาง

22 1 5 หอ้งพกั

23 2 5 หอ้งพกั

24 3 5 หอ้งพกั

25 4 5 สว่นกลาง

26 1 6 หอ้งพกั

27 2 6 หอ้งพกั

28 3 6 หอ้งพกั

29 4 6 สว่นกลาง

30 1 7 หอ้งพกั

31 2 7 หอ้งพกั

32 3 7 หอ้งพกั

33 4 7 สว่นกลาง

34 1 8 หอ้งพกั

35 2 8 หอ้งพกั

36 3 8 หอ้งพกั

37 4 8 สว่นกลาง

38 1 9 สว่นกลาง

√√ √ √ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √

Checked by / ตรวจสอบโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Checked by / ตรวจสอบโดย

Chief Engineer/Senior Tech. BM / VMTechnician

Time/เวลา Time/เวลา

(       คุณธงชยั  ศรสีะระ     ) (       คุณธงชยั ศรสีะระ    )

Time/เวลา

Date/วนัที่ 30/4/2567 Date/วนัที่ Date/วนัที่ 30/4/2567

(     คุณจุฑามาศ  อนิต๊ะแปง   )

30/4/2567

√

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √

หมายเหตุ : 

√√

√

√ √ √√ √ √ √ √√ √

√ √ √√ √ √

√

√ √ √

√ √

√ √√ √ √

√ √

√ √ √ √

√

Please Mark     √ =ปกต ิ(Normal) , X = ไม่ปกต ิ(Abnormal)  , N/A = ไม่มขีอ้มูล (Not Available)  ( ชอ่งหมายเหต ุใหร้ะบตุ าแหน่ง EOL )

กรณีทีเ่ขา้ตรวจเชค็ไม่ได้ ใหล้งสาเหตุทีช่อ่งหมายเหตุ   ยงัไม่ท าการตรวจเชค็อุปกรณ์

√ √

√

√ √ √ √ √ √

√√ √

√

√

√ √ √ √

√ √√ √ √

√

√

√ √

√

√ √ √

√ √ √ √ √

√ √√ √ √ √

√ √ √√

√

√

√ √ √

√ √

√ √

√ √ √

√

√ √ √

√ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √ √ √ √ √

√

√

√√ √ √ √ √

√ √ √ √

√ √

√ √ √√ √ √

√ √

√ √

√√ √ √ √ √√ √

√ √ √√ √ √√ √√ √

√ √

√

√

√ √ √ √ √

√ √

√

√√ √ √√ √ √ √

√

√ √ √ √ √ √

√

√ √ √ √

√

Jack Phone Horn(ล าโพง) Module Annunciator

ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ

√ √

√ √ √ √ √√ √

√ √ √

√ √

√√

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √ √ √

√ √

√ √

√

√

Heat Detector Lamp 

√ √

√√

√

√√

√

Smoke Detector

ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ

√

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบแจง้เตือนอคัคีภยั (Fire Alarm System)

โครงการ มาเอสโตร 14

ประจ าเดือน  เมษายน 2567

ล า
ดบั

Zo
n

e

ชัน้ สถานท่ี/Location

ปกติ/ไม่ปกติ

Bell หมายเหตุ

อปุกรณ์สญัญาณแจง้เตือนอคัคีภยั

Manual Station Key Alarm

ปกติ/ไม่ปกติ

√

√ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√ √ √√ √ √ √ √√ √

√ √ √√ √ √√ √

√ √√ √ √

√ √

√ √ √ √ √

√

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √

√ √ √ √ √

FM-ENG-020

Rev. 00 : 01.10.2020



                    

  

1 1 B1 ลานจอด

2 2 B1 ลานจอด

3 3 B1 ST1

4 4 B1 ST2

5 5 B1 ST9

6 1 1 ลานจอด

7 3 1 ลอ็บบี้

8 1 ลฟิต์

9 1 ACCESS CONTROL

10 1 2 หอ้งพกั

11 2 2 หอ้งพกั

12 3 2 หอ้งพกั

13 4 2 สว่นกลาง

14 1 3 หอ้งพกั

15 2 3 หอ้งพกั

16 3 3 หอ้งพกั

17 4 3 สว่นกลาง

18 1 4 หอ้งพกั

19 2 4 หอ้งพกั

20 3 4 หอ้งพกั

21 4 4 สว่นกลาง

22 1 5 หอ้งพกั

23 2 5 หอ้งพกั

24 3 5 หอ้งพกั

25 4 5 สว่นกลาง

26 1 6 หอ้งพกั

27 2 6 หอ้งพกั

28 3 6 หอ้งพกั

29 4 6 สว่นกลาง

30 1 7 หอ้งพกั

31 2 7 หอ้งพกั

32 3 7 หอ้งพกั

33 4 7 สว่นกลาง

34 1 8 หอ้งพกั

35 2 8 หอ้งพกั

36 3 8 หอ้งพกั

37 4 8 สว่นกลาง

38 1 9 สว่นกลาง

√√ √ √ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √

Checked by / ตรวจสอบโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Checked by / ตรวจสอบโดย

Chief Engineer/Senior Tech. BM / VMTechnician

Time/เวลา Time/เวลา

(       คุณวรวุธ  อนิทสอน     ) (       คุณธงชยั ศรสีะระ    )

Time/เวลา

Date/วนัที่ 31/5/2567 Date/วนัที่ Date/วนัที่ 31/5/2567

(     คุณจุฑามาศ  อนิต๊ะแปง   )

31/5/2567

√

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √

หมายเหตุ : 

√√

√

√ √ √√ √ √ √ √√ √

√ √ √√ √ √

√

√ √ √

√ √

√ √√ √ √

√ √

√ √ √ √

√

Please Mark     √ =ปกต ิ(Normal) , X = ไม่ปกต ิ(Abnormal)  , N/A = ไม่มขีอ้มูล (Not Available)  ( ชอ่งหมายเหต ุใหร้ะบตุ าแหน่ง EOL )

กรณีทีเ่ขา้ตรวจเชค็ไม่ได้ ใหล้งสาเหตุทีช่อ่งหมายเหตุ   ยงัไม่ท าการตรวจเชค็อุปกรณ์

√ √

√

√ √ √ √ √ √

√√ √

√

√

√ √ √ √

√ √√ √ √

√

√

√ √

√

√ √ √

√ √ √ √ √

√ √√ √ √ √

√ √ √√

√

√

√ √ √

√ √

√ √

√ √ √

√

√ √ √

√ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √ √ √ √ √

√

√

√√ √ √ √ √

√ √ √ √

√ √

√ √ √√ √ √

√ √

√ √

√√ √ √ √ √√ √

√ √ √√ √ √√ √√ √

√ √

√

√

√ √ √ √ √

√ √

√

√√ √ √√ √ √ √

√

√ √ √ √ √ √

√

√ √ √ √

√

Jack Phone Horn(ล าโพง) Module Annunciator

ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ

√ √

√ √ √ √ √√ √

√ √ √

√ √

√√

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √ √ √

√ √

√ √

√

√

Heat Detector Lamp 

√ √

√√

√

√√

√

Smoke Detector

ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ

√

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบแจง้เตือนอคัคีภยั (Fire Alarm System)

โครงการ มาเอสโตร 14

ประจ าเดือน  พฤษภาคม 2567

ล า
ดบั

Zo
n

e

ชัน้ สถานท่ี/Location

ปกติ/ไม่ปกติ

Bell หมายเหตุ

อปุกรณ์สญัญาณแจง้เตือนอคัคีภยั

Manual Station Key Alarm

ปกติ/ไม่ปกติ

√

√ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√ √ √√ √ √ √ √√ √

√ √ √√ √ √√ √

√ √√ √ √

√ √

√ √ √ √ √

√

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √

√ √ √ √ √

FM-ENG-020

Rev. 00 : 01.10.2020



                    

  

1 1 B1 ลานจอด

2 2 B1 ลานจอด

3 3 B1 ST1

4 4 B1 ST2

5 5 B1 ST9

6 1 1 ลานจอด

7 3 1 ลอ็บบี้

8 1 ลฟิต์

9 1 ACCESS CONTROL

10 1 2 หอ้งพกั

11 2 2 หอ้งพกั

12 3 2 หอ้งพกั

13 4 2 สว่นกลาง

14 1 3 หอ้งพกั

15 2 3 หอ้งพกั

16 3 3 หอ้งพกั

17 4 3 สว่นกลาง

18 1 4 หอ้งพกั

19 2 4 หอ้งพกั

20 3 4 หอ้งพกั

21 4 4 สว่นกลาง

22 1 5 หอ้งพกั

23 2 5 หอ้งพกั

24 3 5 หอ้งพกั

25 4 5 สว่นกลาง

26 1 6 หอ้งพกั

27 2 6 หอ้งพกั

28 3 6 หอ้งพกั

29 4 6 สว่นกลาง

30 1 7 หอ้งพกั

31 2 7 หอ้งพกั

32 3 7 หอ้งพกั

33 4 7 สว่นกลาง

34 1 8 หอ้งพกั

35 2 8 หอ้งพกั

36 3 8 หอ้งพกั

37 4 8 สว่นกลาง

38 1 9 สว่นกลาง

√√ √ √ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √

Checked by / ตรวจสอบโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Checked by / ตรวจสอบโดย

Chief Engineer/Senior Tech. BM / VMTechnician

Time/เวลา Time/เวลา

(       คุณธงชยั ศรสีะระ     ) (       คุณธงชยั ศรสีะระ    )

Time/เวลา

Date/วนัที่ 30/6/2567 Date/วนัที่ Date/วนัที่ 30/6/2567

(     คุณจุฑามาศ  อนิต๊ะแปง   )

30/6/2567

√

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √

หมายเหตุ : 

√√

√

√ √ √√ √ √ √ √√ √

√ √ √√ √ √

√

√ √ √

√ √

√ √√ √ √

√ √

√ √ √ √

√

Please Mark     √ =ปกต ิ(Normal) , X = ไม่ปกต ิ(Abnormal)  , N/A = ไม่มขีอ้มูล (Not Available)  ( ชอ่งหมายเหต ุใหร้ะบตุ าแหน่ง EOL )

กรณีทีเ่ขา้ตรวจเชค็ไม่ได้ ใหล้งสาเหตุทีช่อ่งหมายเหตุ   ยงัไม่ท าการตรวจเชค็อุปกรณ์

√ √

√

√ √ √ √ √ √

√√ √

√

√

√ √ √ √

√ √√ √ √

√

√

√ √

√

√ √ √

√ √ √ √ √

√ √√ √ √ √

√ √ √√

√

√

√ √ √

√ √

√ √

√ √ √

√

√ √ √

√ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √ √ √ √ √

√

√

√√ √ √ √ √

√ √ √ √

√ √

√ √ √√ √ √

√ √

√ √

√√ √ √ √ √√ √

√ √ √√ √ √√ √√ √

√ √

√

√

√ √ √ √ √

√ √

√

√√ √ √√ √ √ √

√

√ √ √ √ √ √

√

√ √ √ √

√

Jack Phone Horn(ล าโพง) Module Annunciator

ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ

√ √

√ √ √ √ √√ √

√ √ √

√ √

√√

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √ √ √

√ √

√ √

√

√

Heat Detector Lamp 

√ √

√√

√

√√

√

Smoke Detector

ปกติ/ไม่ปกติ ปกติ/ไม่ปกติ

√

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบแจง้เตือนอคัคีภยั (Fire Alarm System)

โครงการ มาเอสโตร 14

ประจ าเดือน  มิถนุายน 2567

ล า
ดบั

Zo
n

e

ชัน้ สถานท่ี/Location

ปกติ/ไม่ปกติ

Bell หมายเหตุ

อปุกรณ์สญัญาณแจง้เตือนอคัคีภยั

Manual Station Key Alarm

ปกติ/ไม่ปกติ

√

√ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√ √ √√ √ √ √ √√ √

√ √ √√ √ √√ √

√ √√ √ √

√ √

√ √ √ √ √

√

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √

√ √ √ √ √

FM-ENG-020

Rev. 00 : 01.10.2020



                    

  



                    

  



                    

  

3 % ของปีกอ่น

ล ำดับ มกรำคม กุมภำพันธ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม Total

1 พลงังานไฟฟ้าปี 0 (หน่วย) 14,671 15,271 14,355 13,242 15,343 14,738 14,986 15,658 15,385 14,443 14,775 14,836 177,703

2    เปา้หมายปี 0 (หน่วย) 14,231 14,813 13,924 12,845 14,883 14,296 14,536 15,188 14,923 14,010 14,332 14,391 172,372

3 พลงังานไฟฟ้าปี 0 (หน่วย) 16,456 18,688 17,112 18,468 19,165 18,952 108,841
4 (หน่วย) -2,225 -3,875 -3,188 -5,623 -4,282 -4,656 -23,850 

5 (%) -15.64 -26.16 -22.89 -43.78 -28.77 -32.57 -169.81 

เปรยีบเทียบการใชพ้ลงังานไฟฟ้า

ล ำดับ มกรำคม กุมภำพันธ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม Total
1 พลงังานไฟฟ้าปี 0 (หน่วย) 14,671 15,271 14,355 13,242 15,343 14,738 14,986 15,658 15,385 14,443 14,775 14,836 177,703

2 พลงังานไฟฟ้าปี 0 (หน่วย) 16,456 18,688 17,112 18,468 19,165 18,952 108,841

3    ผลต่างปีกอ่น : Last Year (%) -12.17 -22.38 -19.21 -39.47 -24.91 -28.59 -146.72 

4    ผลต่างเดือนกอ่น : Last  Month (%) -10.92 -13.56 8.43 -7.92 -3.77 1.11 -26.64 

กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ : Energy Consumption

กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ : Energy Consumption

ก าหนดเปา้หมายการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ลดลง = 

    ผลต่างเปา้หมาย 

    ผลต่างเปา้หมาย 

 

 

 



                    

  

มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถนุายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตลุาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

เปา้หมายปี 0 (หน่วย) 14,231 14,813 13,924 12,845 14,883 14,296 14,536 15,188 14,923 14,010 14,332 14,391

พลงังานไฟฟา้ปี 0 (หน่วย) 16,456 18,688 17,112 18,468 19,165 18,952 0 0 0 0 0 0

ผลต่างเปา้หมาย  (หน่วย) -2,225 -3,875 -3,188 -5,623 -4,282 -4,656 0 0 0 0 0 0

ผลต่างเปา้หมาย  (%) -15.64 -26.16 -22.89 -43.78 -28.77 -32.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14,231 14,813 
13,924 

12,845 

14,883 
14,296 14,536 

15,188 14,923 
14,010 14,332 14,391 

16,456

18,688

17,112
18,468

19,165 18,952

0 0 0 0 0 0

-2,225 

-3,875 
-3,188 
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กรำฟแสดงปริมำณกำรใช้น ำ้ประปำประจ ำปี 2567

ล ำดับ มกรำคม กุมภำพันธ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม

1 ค่าน า้ประปา (รวมภาษีแลว้) (บาท) 16,272.45 16,834.85 16,412.55 16,475.54 16,787.98 16,959.82

2 จ านวนหน่วยที่ใช้ (หน่วย) 1,070 1,106 1,079 1,083 1,103 1,114

3 ค่าน า้ประปาเฉลีย่ (บาท/หน่วย) 15.21 15.22 15.21 15.21 15.22 15.22

นิตบุิคคลอำคำรชุด Maestro 14

รำยละเอียด

16,272.45 16,834.85 16,412.55 16,475.54 16,787.98 16,959.82
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