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7. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อม 

7.1 สรุปการวิเคราะหคุ์ณภาพนํÊาทิÊง 

โครงการไดท้าํการเก็บตวัอย่างนํÊาทีÉบอ่เกรอะ เดือน กรกฎาคม ถึง ธนัวาคม 2567 พบว่า  

 คา่ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) พบวา่ คา่ความเป็นกรด-ดา่ง เป็นเบสอ่อน อยู่ในช่วง pH 7.3-7.9 เมืÉอ

เปรียบเทียบกับมาตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท  ค. พบว่า ไม่เกินค่าเกณฑม์าตรฐาน       

(pH 5-9)  

 ค่าตะกอนแขวนลอย (SS)  พบว่า มีคา่อยู่ในช่วง 6.2-7.1 มก./ลิตร  และเมืÉอเปรียบเทียบกับค่า

มาตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ค. พบวา่ มีคา่ต ํÉา 

 ค่าความสกปรก (BOD) พบว่า เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 ค่าความสกปรก คอ่นขา้งต ํÉา 

ถึงสงู อยู่ในช่วง 5.5-61.1 มก./ลิตร เมืÉอเปรียบเทียบกับคา่มาตรฐาน การระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท 

ค. พบว่า เกินค่ามาตรฐานฯ (ไม่เกิน 40 มก./ลิตร) เป็นธรรมชาติของนํÊาก่อนเข้าระบบบาํบัดนํÊาเสีย ทีÉ

คอ่นขา้งมีผูพ้กัอาศยันอ้ย 

 คา่ไนโตรเจนในรูป TKN พบว่า มีคา่ปานกลาง 31.5-37.7 มก./ลิตร อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน    

โครงการไดท้าํการเก็บตวัอย่างนํÊาทีÉบอ่ตรวจคุณภาพนํÊา(ก่อนปล่อยสู่ท่อระบายสาธารณะ) เดือน 

กรกฎาคม ถึง ธนัวาคม 2567  พบวา่ 

 คา่ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) พบวา่ คา่ความเป็นกรด-ดา่ง เป็นกลางถึงเบสอ่อน อยู่ในช่วง pH 6.2-

7.1 เมืÉอเปรียบเทียบกับมาตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท  ค. พบว่า นํÊาทิ ÊงเมืÉอผ่านระบบ

บาํบดันํÊาเสียแลว้มีคา่ลดลง และอยูใ่นเกณฑค์า่เกณฑม์าตรฐาน (pH 5.5-9)   

 คา่ตะกอนละลาย (TDS) พบว่า เดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2567 มีคา่อยู่ในช่วง 424-456 มก./

ลิตร และเมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ค. พบว่า อยู่ในเกณฑค์่า

มาตรฐานฯ(ไม่เกิน 500 มก./ลิตร)  และเดือน กนัยายน ถึง ธันวาคม 2567 มีคา่อยู่ในช่วง 284-388 มก./

ลิตร เมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ค. พบว่า อยู่ในเกณฑค์่า

มาตรฐานฯ(ไมเ่กิน 1300 มก./ลิตร)ตามประกาศกาํหนดคา่มาตรฐานนํÊาทิ Êงอาคาร พ.ศ. 2567 

 ค่าตะกอนแขวนลอย (SS)  พบว่า ทุกเดือนค่าต ํÉากว่า 5 มก./ลิตร  และเมืÉอเปรียบเทียบกับค่า

มาตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ค. พบว่า มีค่าต ํÉา และอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน (ไม่เกิน 50 

มก./ลิตร) 

 ค่าตะกอนจมตัว (Settleable Solids) พบว่า เดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2567

มีคา่ค่อนขา้งต ํÉาทุกเดือน ทุกเดือน<0.1 มก./ลิตร และเมืÉอเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาะนการระบายนํÊาทิ Êง

ของอาคารประเภท ค. พบว่า อยู่ในเกณฑค์่ามาตรฐานฯ(ไม่เกิน 0.5 มก./ลิตร) และเดือน กันยายน ถึง 

ธันวาคม 2567 มีค่าตํÉากว่า 1.0 มก./ลิตร ซึÉงตามประกาศค่ามาตรฐานนํÊาทิ Êงอาคาร พ.ศ.2567 ไม่

กาํหนดคา่มาตรฐานฯ 
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  ค่าความสกปรก (BOD) พบว่า ทุกเดือนค่าความสกปรก คอ่นขา้งต ํÉา ทุกเดือนมีค่าต ํÉากว่า 2 ถึง 

4.5 มก./ลิตร เมืÉอเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐาน การระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ค. พบว่า อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน (ไมเ่กิน 40 มก./ลิตร) และเปรียบเทียบกบัชว่งทีÉผ่านมาก (ม.ค.-มิ.ย.67) มีคา่เพิÉมขึ Êนเล็กนอ้ย 

 ค่าซลัไฟด ์(Sulfide) พบว่า มีคา่ต ํÉากว่า 1.0 มก./ลิตร ทกุเดือน เมืÉอเปรียบเทียบกับคา่มาตรฐาน 

การระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ค. พบวา่ อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานฯ(<3.0 มก./ลิตร) 

 ค่าไนโตรเจนในรูป TKN พบว่า มีคา่ค่อนขา้งต ํÉา ไม่พบ ถึง 3.2 มก./ลิตร เมืÉอเปรียบเทียบกับค่า

มาตรฐาน การระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ค. พบวา่ อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานฯ (ไมเ่กิน 40 มก./ลิตร)  

 ค่าไขมนัและนํÊามัน (Oil&Grease) พบว่า ทุกเดือนมีไขมนัและนํÊามนัค่อนขา้งต ํÉา มีค่าต ํÉากว่า 3 

มก./ลิตร เมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ค. พบว่า อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน ฯ (<20 มิลลิกรมั/ลิตร) 

 คา่โคลิฟอรม์ แบคทีเรีย ตรวจพบทกุเดือน มีคา่ 388-33,000 MPN/100 ml.  

 

7.2 สรุปการวิเคราะหคุ์ณภาพนํÊาจากสระว่ายนํÊา  

โครงการไดท้าํการเก็บตวัอย่างนํÊาทีÉ สระว่ายนํÊา ตัÊงแตเ่ดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 ความถีÉ

ในการเก็บตวัอย่างนํÊาสระว่ายนํÊา ทีÉส่วนลึก และส่วนตื Êน ของสระว่ายนํÊา ทุกเดือน เพืÉอตรวจหาเชื Êอ โคลิ

ฟอรม์แบคทีเรีย ทัÊงหมด Escherichia.coli , Staphylococcus aureus , Pseudomonas aeruginosa และ

เพิÉมเตมิพารามิเตอร ์pH , Residual Chlorine  

 เดือน กรกฎาคม 2567 เชื Êอโคลิฟอรม์แบคทีเรีย ทัÊงส่วนลึกและส่วนตื Êน ตรวจไดค้่าต ํÉากว่า 1.1 

MPN/100 ml. และค่าเชื ÊอทีÉก่อใหเ้กิดโรคในคน Escherichia.coli  ไม่พบทัÊงส่วนลึกและส่วนตื Êน อยู่ใน

เกณฑเ์อกสารคาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัทีÉ 1/2550 เรืÉองการควบคุมการประกอบ

กิจการสระว่ายนํÊาหรือกิจการอืÉน ๆ ในทาํนองเดียวกัน และตรวจหาเชื Êอ Staphylococcus aureus , 

Pseudomonas aeruginosa ทัÊงส่วนลึกและส่วนตื Êนไม่พบเชื ÊอทัÊงสอง ซึÉงคาํแนะนาํของคณะกรรมการ

สาธารณสุข ฉบบัทีÉ 1/2550 เรืÉองการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํÊาหรือกิจการอืÉน ๆ ในทาํนอง

เดียวกนั แนะนาํใหต้อ้งไม่พบเชื Êอ สาํหรบัคา่ ความเป็นกรด-ดา่งพบว่า ส่วนลึก มีคา่ 8.3 และส่วนตื Êน มีคา่ 

8.3 อยู่ในเกณฑท์ัÊงหมด (7.2-8.4) และคา่คลอรีนตกคา้งอิสระ พบว่ามีค่าต ํÉาทีÉส่วนลึกมีค่า 1.7 มก./ลิตร 

ซึÉงเกินเกณฑ ์และสว่นตื Êนมีคา่ 2.4 มก./ลิตรซึÉงเกินเกณฑ ์(0.6-1.0) 

 เดือน สิงหาคม 2567 เชื Êอโคลิฟอรม์แบคทีเรีย ทัÊงส่วนลึกและส่วนตื Êน ตรวจไดค้่าต ํÉากว่า 1.1 

MPN/100 ml. และค่าเชื ÊอทีÉก่อใหเ้กิดโรคในคน Escherichia.coli  ไม่พบทัÊงส่วนลึกและส่วนตื Êน อยู่ใน

เกณฑเ์อกสารคาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัทีÉ 1/2550 เรืÉองการควบคุมการประกอบ

กิจการสระว่ายนํÊาหรือกิจการอืÉน ๆ ในทาํนองเดียวกัน และตรวจหาเชื Êอ Staphylococcus aureus , 

Pseudomonas aeruginosa ทัÊงส่วนลึกและส่วนตื Êนไม่พบเชื ÊอทัÊงสอง ซึÉงคาํแนะนาํของคณะกรรมการ
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สาธารณสุข ฉบบัทีÉ 1/2550 เรืÉองการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํÊาหรือกิจการอืÉน ๆ ในทาํนอง

เดียวกนั แนะนาํใหต้อ้งไม่พบเชื Êอ สาํหรบัคา่ ความเป็นกรด-ดา่งพบว่า ส่วนลึก มีคา่ 7.8 และส่วนตื Êน มีคา่ 

7.9 อยู่ในเกณฑท์ัÊงหมด (7.2-8.4) และค่าคลอรีนตกคา้งอิสระ พบว่าส่วนลึก มีค่า 0.56 มก./ลิตร ซึÉงต ํÉา

กว่าเกณฑ ์และส่วนตื Êนมีคา่ 1.6 มก./ลิตร ซึÉงเกินเกณฑ ์(0.6-1.0) 

เดือน กันยายน 2567 เชื Êอโคลิฟอรม์แบคทีเรีย ทัÊงส่วนลึกและส่วนตื Êน ตรวจไดค้่าต ํÉากว่า 1.1 

MPN/100 ml. และค่าเชื ÊอทีÉก่อใหเ้กิดโรคในคน Escherichia.coli  ไม่พบทัÊงส่วนลึกและส่วนตื Êน อยู่ใน

เกณฑเ์อกสารคาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัทีÉ 1/2550 เรืÉองการควบคุมการประกอบ

กิจการสระว่ายนํÊาหรือกิจการอืÉน ๆ ในทาํนองเดียวกัน และตรวจหาเชื Êอ Staphylococcus aureus , 

Pseudomonas aeruginosa ทัÊงส่วนลึกและส่วนตื Êนไม่พบเชื ÊอทัÊงสอง ซึÉงคาํแนะนาํของคณะกรรมการ

สาธารณสุข ฉบบัทีÉ 1/2550 เรืÉองการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํÊาหรือกิจการอืÉน ๆ ในทาํนอง

เดียวกนั แนะนาํใหต้อ้งไม่พบเชื Êอ สาํหรบัคา่ ความเป็นกรด-ดา่งพบว่า ส่วนลึกมีค่า 8.0 และ ส่วนตื Êน มีคา่ 

8.0 อยู่ในเกณฑท์ัÊงหมด (7.2-8.4) และคา่คลอรีนตกคา้งอิสระ พบว่าส่วนลึกมีคา่ 0.49 มก./ลิตร ซึÉงต ํÉากว่า

เกณฑ ์และสว่นตื Êนมีคา่ 1.2 มก./ลิตร ซึÉงมีคา่เกินเกณฑ ์(0.6-1.0)  

เดือน ตุลาคม 2567 เชื Êอโคลิฟอรม์แบคทีเรีย ทัÊงส่วนลึกและส่วนตื Êน ตรวจได้ค่าต ํÉากว่า 1.1 

MPN/100 ml. และค่าเชื ÊอทีÉก่อใหเ้กิดโรคในคน Escherichia.coli  ไม่พบทัÊงส่วนลึกและส่วนตื Êน อยู่ใน

เกณฑเ์อกสารคาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัทีÉ 1/2550 เรืÉองการควบคุมการประกอบ

กิจการสระว่ายนํÊาหรือกิจการอืÉน ๆ ในทาํนองเดียวกัน และตรวจหาเชื Êอ Staphylococcus aureus , 

Pseudomonas aeruginosa ทัÊงส่วนลึกและส่วนตื Êนไม่พบเชื ÊอทัÊงสอง ซึÉงคาํแนะนาํของคณะกรรมการ

สาธารณสุข ฉบบัทีÉ 1/2550 เรืÉองการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํÊาหรือกิจการอืÉน ๆ ในทาํนอง

เดียวกนั แนะนาํใหต้อ้งไม่พบเชื Êอ สาํหรบัค่า ความเป็นกรด-ดา่งพบว่า ส่วนลึก และส่วนตื Êนมีคา่ 7.9 มก./

ลิตร อยู่ในเกณฑท์ัÊงหมด (7.2-8.4) และค่าคลอรีนตกคา้งอิสระ พบว่าส่วนลึก มีค่า 1.6 มก./ลิตร เกิน

เกณฑ ์และสว่นตื Êน มีคา่ 3.4 มก./ลิตร เกินเกณฑ ์(0.6-1.0) 

เดือน พฤศจิกายน 2567 เชื Êอโคลิฟอรม์แบคทีเรีย ทัÊงส่วนลึกและส่วนตื Êน ตรวจไดค้่าตํÉากว่า 1.1 

MPN/100 ml. และค่าเชื ÊอทีÉก่อใหเ้กิดโรคในคน Escherichia.coli  ไม่พบทัÊงส่วนลึกและส่วนตื Êน อยู่ใน

เกณฑเ์อกสารคาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัทีÉ 1/2550 เรืÉองการควบคุมการประกอบ

กิจการสระว่ายนํÊาหรือกิจการอืÉน ๆ ในทาํนองเดียวกัน และตรวจหาเชื Êอ Staphylococcus aureus , 

Pseudomonas aeruginosa ทัÊงส่วนลึกและส่วนตื Êนไม่พบเชื ÊอทัÊงสอง ซึÉงคาํแนะนาํของคณะกรรมการ

สาธารณสุข ฉบบัทีÉ 1/2550 เรืÉองการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํÊาหรือกิจการอืÉน ๆ ในทาํนอง

เดียวกนั แนะนาํใหต้อ้งไม่พบเชื Êอ สาํหรบัคา่ ความเป็นกรด-ดา่งพบว่า ส่วนส่วนลึกมีคา่ 7.7 และส่วนตื Êนมี

คา่ 7.9 อยู่ในเกณฑท์ัÊงหมด (7.2-8.4)และคา่คลอรีนตกคา้งอิสระ พบว่าส่วนลึก มีคา่ 1.8 มก./ลิตรซึÉงเกิน

เกณฑ ์และสว่นตื Êน มีคา่ 3.5 มก./ลิตร ซึÉงเกินเกณฑ ์(0.6-1.0)  
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เดือน ธันวาคม 2567 เชื Êอโคลิฟอรม์แบคทีเรีย ทัÊงส่วนลึกและส่วนตื Êน ตรวจไดค้่าต ํÉากว่า 1.1 

MPN/100 ml. และค่าเชื ÊอทีÉก่อใหเ้กิดโรคในคน Escherichia.coli  ไม่พบทัÊงส่วนลึกและส่วนตื Êน อยู่ใน

เกณฑเ์อกสารคาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัทีÉ 1/2550 เรืÉองการควบคุมการประกอบ

กิจการสระว่ายนํÊาหรือกิจการอืÉน ๆ ในทาํนองเดียวกัน และตรวจหาเชื Êอ Staphylococcus aureus , 

Pseudomonas aeruginosa ทัÊงส่วนลึกและส่วนตื Êนไม่พบเชื ÊอทัÊงสอง ซึÉงคาํแนะนาํของคณะกรรมการ

สาธารณสุข ฉบบัทีÉ 1/2550 เรืÉองการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํÊาหรือกิจการอืÉน ๆ ในทาํนอง

เดียวกนั แนะนาํใหต้อ้งไม่พบเชื Êอ สาํหรบัคา่ ความเป็นกรด-ดา่งพบว่า ส่วนลึก มีคา่ 8.0 และส่วนตื Êนมีค่า 

8.1 อยู่ในเกณฑท์ัÊงหมด (7.2-8.4) และคา่คลอรีนตกคา้งอิสระ พบว่าส่วนลึก มีค่า 1.3 มก./ลิตร ซึÉงเกิน

เกณฑ ์และสว่นตื Êน มีคา่ 2.0 มก./ลิตร ซึÉงเกินเกณฑ ์(0.6-1.0) 

กล่าวโดยสรุป ผลการดาํเนินการดา้นการบาํบดันํÊาเสียของโครงการ ในปัจจุบนั ผูพ้กัอาศยัยงัพกั

อาศยัไม่เต็มความจขุองอาคาร แตมี่จาํนวนคนพกัอาศยัเพิÉมมากขึ Êนกว่าเดิม  ผลการวิเคราะหค์ณุภาพนํÊา

ทิ Êง คา่ความสกปรกอยูใ่นเกณฑดี์ มีคา่คอ่นขา้งตํÉา และอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานฯ สาํหรบัการตรวจหาเชื Êอโรค

ในนํÊาสระว่ายนํÊาของโครงการ ทกุเดือนทีÉตรวจวดัไมพ่บเชื ÊอทัÊงหมด และค่า ความเป็นกรด-ดา่งของสระว่าย

นํÊาส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑค์าํแนะนาํของกระทรวงสาธารณสขุ ฯ สาํหรบัคา่คลอรีนตกคา้งอิสระ มีคา่ผนัแปร

คอ่นขา้งมากเนืÉองจากระบบการฆา่เชื Êอโรคของสระเป็นแบบเกลือ และสระเป็นสระกลางแจง้ 
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ตารางทีÉ 11 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อมระยะเปิดดาํเนินการ 
คุณภาพสิÉงแวดล้อม สถานทีÉตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ความถีÉ เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ 

1.คณุภาพอากาศ 

1.1 ฝุ่ นละออง 

ถนนภายในพื ÊนทีÉโครงการ มคีวามสะอาดอยูเ่สมอ ไมมี่ฝุ่ นละออง ทกุวนั ภาพทีÉ 2-33 

บรษัิท สยามสนิธร จาํกดั 

ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพื ÊนทีÉโครงการ ไมมี่ความเสียหายกบับา้นขา้งเคียง สปัดาหล์ะ 1 ครัÊง - 

1.2 มลพิษทางอากาศ ถนนภายในพื ÊนทีÉโครงการ สะอาดไมมี่คราบเขมา่ควนัดาํจากรถยนต ์ ทกุวนั ภาพทีÉ 2-33 

พื ÊนทีÉสีเขียว เจรญิเติบโตดีสมบรูณ ์ ทกุวนั ภาพทีÉ 2-1 

ป้ า ย สัญ ลัก ษ ณ์  เ ช่ น  ป้ า ย ห้า ม ติ ด

เครืÉองยนต ์, ป้ายจาํกดัความเรว็ 

ป้ายตา่ง ๆ สภาพดี ไมล่บเลือน เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 2-3 และภาพทีÉ 

2-4 

ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง ไมมี่ความเสียหายกบับา้นขา้งเคียง สปัดาหล์ะ 1 ครัÊง - 

2.เสียง ภายในพื ÊนทีÉโครงการ 

-ป้ า ยสัญ ลักษณ์ เ ช่น  ป้ า ยห้า มติด

เครืÉองยนต ์, ป้ายจาํกดัความเรว็ 

ป้ายตา่ง ๆ สภาพดี ไมล่บเลือน เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 2-3 และภาพทีÉ 

2-4 
บรษัิท สยามสนิธร จาํกดั 

ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง ไมมี่ความเสียหายกบับา้นขา้งเคียง สปัดาหล์ะ 1 ครัÊง - 

3.นํÊาใช ้ เสน้ทอ่ประปา ไมมี่รอยแตกหรอืรัÉวซมึ จา่ยนํÊาไดเ้ป็นปกติ เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 2-9 

บรษัิท สยามสนิธร จาํกดั 
ถงัเก็บนํÊาใช ้ ลา้งทาํความสะอาดไมมี่เศษซาก ไมมี่สีและกลิÉน ปีละ 2 ครัÊง ภาพทีÉ 2-36 

วาลว์ควบคมุการจา่ยนํÊา เปิดปิดวาลว์ในช่วง 7.00-10.00 น.และ 19.30-

21.00 น. 

ทกุวนั - 

4.สระวา่ยนํÊา 

4.1โครงสรา้งสระวา่ยนํÊา 

พื Êนสระวา่ยนํÊา มีสภาพดีไมแ่ตกรา้ว สปัดาหล์ะ 1 ครัÊง ภาพทีÉ2-10 

บรษัิท สยามสนิธร จาํกดั 

อปุกรณไ์ฟฟ้าและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

บรเิวณสระวา่ยนํÊา 

พรอ้มใชง้าน มีความสวา่งในเวลากลางคืน สปัดาหล์ะ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 2-32 

ขอบสระและทางเดินรอบสระวา่ยนํÊา ไมมี่นํÊาขงั และมคีวามกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 1.5 เมตร ตลอดเวลาดาํเนินการ ภาพทีÉ 2-10 

ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสาํหรับผูใ้ชส้ระ

วา่ยนํÊา 

สภาพดี ไมล่บเลือน มองเห็นชดัเจน สปัดาหล์ะ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 2-12 

อปุกรณป์ระจาํสระวา่ยนํÊา สภาพดีพรอ้มใชง้าน ไมช่าํรุดเสียหาย สปัดาหล์ะ 1 ครัÊง  ภาพทีÉ 2-11 

 

แบบ ตต.3 
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ตารางทีÉ 11 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อมระยะเปิดดาํเนินการ(ต่อ) 
คุณภาพสิÉงแวดล้อม สถานทีÉตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ความถีÉ เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ 

4.2 คณุภาพนํÊาสระวา่ยนํÊา สระว่ายนํÊา  บริ เวณส่วนลึกส่วนตื Êน 

บรเิวณละ 1 จดุ 

ตรวจสอบค่า pH , Residual Chlorine 

สว่นใหญ่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานฯ 

ทกุวนั ภาพทีÉ 4 

บรษัิท สยามสนิธร จาํกดั 

สระว่ายนํÊา  บริ เวณส่วนลึกส่วนตื Êน 

บรเิวณละ 1 จดุ 

ตรวจสอบค่า Total Coliform Bacteria , 

Escherichia Coli , Straphylococcus aureus , 

Pseudomonas aeruginosa ทัÊงสว่นลึกส่วนตื Êนไม่

พบเชื ÊอทัÊงหมด 

เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 4 

ระบบกรองนํÊาสระวา่ยนํÊา สภาพดี ไมช่าํรุด สปัดาหล์ะ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 2-41 

ความสะอาดของสระวา่ยนํÊา ไมมี่ตะกอน ไมมี่ตะไครน่ ํÊา สปัดาหล์ะ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 2-41 

5.นํÊาเสีย 

5.1 ประสิทธิภาพระบบบาํบัด

นํÊาเสีย 

1)คณุภาพนํÊาทิ Êง 

 

ทีÉบอ่เกรอะ ตรวจวิเคราะหค์่า pH , BOD , TKN , SS เป็นไป

ตามธรรมชาติของนํÊาก่อนเขา้ระบบ มีจาํนวนผูพ้กั

อาศยันอ้ย คา่คอ่นขา้งต ํÉา 

เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 3 

บรษัิท สยามสินธร จาํกดั 

2)คุณภาพนํÊาทิ Êงก่อนระบาย

ออกสูภ่ายนอกโครงการ 

ทีÉบอ่พกันํÊาใส ตรวจวิเคราะหค์่า pH , SS , TDS , Settleable 

Solids, BOD , TKN , Oil&Grease , Sulfide , 

Total Coliform Bacteria 

เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 3 

บรษัิท สยามสนิธร จาํกดั 

5.2 การทาํงานของระบบบาํบดั

นํÊาเสีย 

ระบบบาํบดันํÊาเสีย เก็บสถิติและชอ้มลูการทาํงานของระบบบาํบดันํÊา

เสียตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑว์ิธีการ

และแบบเก็บสถิติขอ้มลู การจดบนัทกึรายละเอียด

และรายงานสรุปผลการทาํงานของระบบบาํบดันํÊา

เสีย พ.ศ.2555 เสนอต่อเจา้พนักงานทอ้งถิÉน เขต

ปทมุวนัภายในวนัทีÉ 15 ของเดือนถดัไป 

เดือนละ 1 ครัÊง ไมมี่การจดัสง่เนืÉองจาก

ขนาดของหอ้งขดุพกั

อาศยัไมถ่ึง 100 หอ้ง 
บรษัิท สยามสนิธร จาํกดั 
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ตารางทีÉ 11 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อมระยะเปิดดาํเนินการ(ต่อ) 
คุณภาพสิÉงแวดล้อม สถานทีÉตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ความถีÉ เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ 

6.การระบายนํÊา 

 

รางระบายนํÊาภายในพื ÊนทีÉโครงการ ไมมี่การสะสมของตะกอนดินในรางระบายนํÊา เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 2-33 
บรษัิท สยามสนิธร จาํกดั 

บอ่พกันํÊา ไมมี่การสะสมของตะกอนดินในบอ่พกันํÊา เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 2-33 

7.มลูฝอย พื ÊนทีÉโครงการ 

-บริเวณทีÉตัÊงถังมูลฝอยและหอ้งพักมูล

ฝอยรวม 

-ความสะอาด 

 

ไมมี่มลูฝอยตกคา้ง 

 

หอ้งพกัมลูฝอยรวมถงัขยะ มีความสะอาด  

 

ทกุวนั 

 

ภาพทีÉ 2-14 

บรษัิท สยามสนิธร จาํกดั 

ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพื ÊนทีÉโครงการ ไมมี่กลิÉนเหม็น และไมมี่ทศันียภาพทีÉไมด่ี ทกุวนั - 

8.ระบบไฟฟา้ หมอ้แปลงไฟฟา้ 

-ป้ายเตือนระวงัอนัตราย 

 

มีสภาพดี ไมล่บเลือน 

 

ทกุวนั 

 

ภาพทีÉ 2-20 

บรษัิท สยามสนิธร จาํกดั บรเิวณโดยรอบหมอ้แปลงไฟฟา้ สภาพโลง่ ไมมี่สิÉงกีดขวาง ทกุวนั ภาพทีÉ 2-13 

อปุกรณไ์ฟฟา้ สภาพพร้อมใช้งานคุณภาพดีและประหยัด

พลงังาน 

3 เดือน/ครัÊง ภาพทีÉ 2-40 

9.การอนรุกัษพ์ลงังาน ระบบไฟฟา้สอ่งสวา่ง หลอดไฟประหยดัพลงังาน เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 2-28 

บรษัิท สยามสนิธร จาํกดั 
ระบบปรบัอากาศ มีประสิทธิภาพดี ประหยดัพลงังาน เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 2-42 

เครืÉองจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ ลิฟต ์เครืÉอง

สบูนํÊา 

อยูใ่นสภาพดีพรอ้มใชง้าน เดือนละ 1 ครัÊง - 

10.ระบบป้องกนัอคัคีภยั อุปกรณใ์นระบบป้องกันและสัญญาณ

เตือนอคัคีภยั 

Smoke Detector , Heat Detector , Manual 

Station , Telephone อยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 

3 เดือน/ครัÊง ภาพทีÉ 2-23 

บรษัิท สยามสนิธร จาํกดั 

ระบบจา่ยไฟฟา้สาํรอง มีแบตเตอรีÉสาํรองในหอ้งเครืÉองไฟฟา้สาํรอง 3 เดือน/ครัÊง ภาพทีÉ 2-40 

ป้ายเครืÉองหมายแสดงการหนีไฟ และ

แผนผงัเสน้ทางหนีไฟ 

อยูใ่นสภาพดี ไมล่บเลือน 3 เดือน/ครัÊง ภาพทีÉ 2-24 

อปุกรณด์บัเพลิง 

-เครืÉองดบัเพลิงแบบหิ Êวได ้

 

อยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 

 

3 เดือน/ครัÊง 

 

ภาพทีÉ 2-13 
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 -หวัรบันํÊาดบัเพลิง อยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 3 เดือน/ครัÊง ภาพทีÉ 2-37 

บรษัิท สยามสนิธร จาํกดั 

-สายฉีดนํÊาดบัเพลิงและตูเ้ก็บอปุกรณ ์ อยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน เขา้ถึงไดส้ะดวก 3 เดือน/ครัÊง ภาพทีÉ 2-21 

-ถงัเก็บนํÊาใชแ้ละนํÊาดบัเพลิง สะอาด เพียงพอ เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 2-18 

-ระบบดบัเพลิงอตัโนมตั ิ อยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 2-19 

-เครืÉองสบูนํÊาดบัเพลิง อยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 2-40 

บันไดหนีไฟ เส้นทางหนีไฟ การหนีไฟ 

และจดุรวมคนเบื Êองตน้ 

อยูใ่นสภาพดี พรอ้มใชง้าน ไมมี่สิÉงกีดขวาง เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 2-31 

11.ระบบระบายอากาศปรับ

อากาศ 

ชอ่งระบายอากาศ เชน่ หนา้ตา่งประต ู ไมมี่สิÉงกีดขวาง เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 2-31 
บรษัิท สยามสนิธร จาํกดั 

พดัลมระบายอากาศ อยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 2-31 

12.การจราจร 1.พื ÊนทีÉโครงการ 

-ป้ายและเครืÉองหมายการจราจรภายใน

โครงการและบรเิวณทางเขา้-ออก 

 

สภาพดี ไมล่บเลือน 

 

3 เดือน/ครัÊง 

 

ภาพทีÉ 2-5 

บรษัิท สยามสนิธร จาํกดั -ถน น ภา ยใ น โค รงกา รแ ล ะ บ ริ เ ว ณ

ทางเขา้-ออกโครงการ 

สภาพดีมีความคลอ่งตวั ทกุวนั ภาพทีÉ 2-5 

สนัชะลอความเรว็ ไมมี่สนัชะลอความเรว็ ทกุวนั ภาพทีÉ 2-5 

2)ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงโครงการ ไมมี่เรืÉองรอ้งเรยีน ทกุวนั - 

13 .อาชี วอนามัยและความ

ปลอดภยั 

1.พื ÊนทีÉโครงการ 

-กรณีทีÉภายในโครงการมีการปรบัปรุง/

ซอ่มแซม 

 

ไมมี่การปรบัปรุงซอ่มแซมภายในโครงการแต่อย่าง

ใด 

 

ทกุวนั 

 

- 
บรษัิท สยามสนิธร จาํกดั 

2.ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพื ÊนทีÉโครงการ ไมไ่ดร้บัเรืÉองรอ้งเรยีน ทกุวนั - 

14.ทศันียภาพ ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพื ÊนทีÉโครงการ ไมมี่เรืÉองรอ้งเรยีน ทกุวนั - บรษัิท สยามสนิธร จาํกดั 
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ตารางทีÉ 11 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อมระยะเปิดดาํเนินการ(ต่อ) 
คุณภาพสิÉงแวดล้อม สถานทีÉตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ความถีÉ เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ 

15.การบดบังแสงแดดและ

ทิศทางลม 

ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพื ÊนทีÉโครงการ ไมพ่บเรืÉองรอ้งเรยีน ทกุวนั - 
บรษัิท สยามสนิธร จาํกดั 

17.การบดบงัคลืÉนวิทยโุทรทศัน ์ ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพื ÊนทีÉโครงการ ไมพ่บเรืÉองรอ้งเรยีน ทกุวนั - บรษัิท สยามสนิธร จาํกดั 

18.คุณภาพชีวิตและความพึง

พอใจของผู้พักอาศัยภายใน

โครงการ 

ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพื ÊนทีÉโครงการ ไมมี่เรืÉองราวรอ้งทกุข ์ ทกุวนั - 

บรษัิท สยามสนิธร จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


